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1.1.1  温暖化の現状 
近年における地球温暖化問題は、進行が自明であり、人類にとって最も解決を急がれる問題
である。2013 年、気候変動に関する政府間パネル第 5 次報告書（IPCC）1が示す気候システム
の変化の影響を受けたとして挙げられるのは、温度、海面水位、南・北極端現象、炭素循環な
どの変化である。図 1.1 の地上気温のデータセットより、19 世紀後半以降、世界平均気温が





図 1.1 地上気温、海面水温、海上気温、海面水位、夏季の北極海表面積のデータセット 
[出典：IPCC第 5次報告書] 
 
図 1.2より、化石燃料の燃焼やセメント生産による二酸化炭素排出量は 1950 年代から 2010年
までに 8.5(PgC/年)増加しており、人間の工業活動が大きな影響を及ぼしていると考えられる。
また、土地利用の変化(主に森林減少)により、280(PgC)が排出され、特に 20002 年から 2011年
にかけての土地利用の変化による排出は熱帯の森林減少によるものが大部分を占めている。化
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図 1.2 化石燃料とセメントの二酸化炭素排出量 
[出典：IPCC第 5次報告書] 
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図 1.3 経済部門別の人為起源温室効果ガス排出量 
[出典：IPCC第 5次報告書] 
1.1.2  日本のエネルギー消費動向と政策 
1.1.2.1  日本のエネルギー消費動向 
図 1.4にエネルギー白書2による、部門別最終エネルギー消費量の経年変化、図 1.5に部門
別エネルギー消費動向を示す。図 1.4より、エネルギー消費量の全体は 2005 年まで増加傾向
であり、2005 年から 2014 年にかけて徐々に減少している。しかし、1973 年と 2014 年を比較
すると約 1.2倍のエネルギー消費量となっている。部門別エネルギー消費量で見ると、民生部
門(業務他・家庭部門)は 1973 年から 2 倍以上の値を示している。エネルギー消費量全体は減
少傾向にあるが、民生部門では 1973年から 2014年まで依然増加傾向にある。図 1.5より、部
門別エネルギー消費動向をみると、産業部門では 1972 年から 2015 年までに 21.2％のエネル
ギー消費量が削減されているのに対して、運輸部門は 6.3％、民生部門では 13.9％増加してい
る。以上のことから、民生部門での省エネルギー対策は他部門と比べ優先度が高いといえる。
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図 1.5 部門別エネルギー消費動向  
[出典：エネルギー白書 2017] 
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図 1.7 民生分野における主な技術目標と技術的備えの考え方 
[出典：超長期エネルギー技術ロードマップ報告書] 
 












 また、ZEBの達成度により、その区分は以下の 3つに大別される。 
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図 1.8 ZEBの定義イメージ 
 [出典：ZEB設計ガイドライン] 
 
1.1.5  ZEB実証事業の現状 
日本政府は ZEB導入支援のために ZEBロードマップ検討委員会を設置している。一般社団法
人 環境共創イニシアチブが ZEB実証事業を執行しており、徐々に ZEB化する建築物用途を増
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図 1.11 延床面積と階数の相関 
[出典：一般社団法人環境共創イニシアチブ] 
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1.1.7  海外における ZEB化の動向 
住宅・非住宅建築物部門における年間エネルギー消費量は、世界で消費される総エネルギー

















2) EU  
EU全体での ZEBに関する確固とした定義はない20。しかし、各国の建築物のエネルギー基準は，





ルギー消費量 50（kWh/m2/ 年）未満を基準としている。 
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3) アジア 








1.2.1  本研究の目的 













1.2.2  既往研究の状況 
建築物に求められている ZEBと、実際に事務所ビルで使用される設備は大きく乖離している。

































































6 階建ての事務所を想定する。延床面積や間取りのデータは｢平成 25 年省エネルギー基準に準
拠した算定・判断の方法及び解説 Ⅰ非住宅建築物(第二版)｣に記載の建物から引用した。図 
2.1より、縦 25m、横 30mとする。各階の床面積は 750㎡である。また、図 2.2はモデル建築
物立面図である。1 階から 5 階の階高は 4m であり、6 階は 5m である。モデル建築物の主方位




図 2.1 モデル建築物平面図 
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図 2.3 モデル建物(事務所、5000㎡) 1階平面図 
 
- 16 - 
 
 
図 2.4 モデル建物(事務所、5000㎡) 2～6階平面図 
 
 

























表 2.2 標準モデルにおける各地域のパラメータ値 
     
 
熱源種類
冷房 暖房 冷房 暖房 冷房 暖房
能力(kW/台) 69.3 78.0 69.3 81.7 69.3 78.0
消費電力(kW/台) 1.16 0.73 1.16 0.73 1.16 0.73
燃料消費量 60.3 59.7 60.3 59.7 60.3 59.7
COP 1.09 1.27 1.09 1.33 1.09 1.27
台数
能力(kW/台) 69.9 78.9 77.5 85.0 69.9 78.9
消費電力(kW/台) 20.0 21.2 21.7 36.0 20.0 21.2
COP 3.52 3.71 3.57 2.36 3.52 3.71
台数
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上旬 6.60 -2.30 20.9
中旬 4.60 -5.00 17.5
下旬 6.30 -4.30 17.1
上旬 6.10 -2.40 17.1
中旬 7.30 -1.20 16.9
下旬 7.60 -2.50 17.3
上旬 7.90 -0.10 16.7
中旬 9.10 1.90 19.0
下旬 8.60 2.50 19.3
上旬 12.5 6.60 20.9
中旬 16.0 7.70 22.4
下旬 15.6 9.00 21.7
上旬 18.7 13.3 24.1
中旬 19.2 13.9 23.9
下旬 22.0 15.8 24.4
上旬 21.6 14.6 26.0
中旬 20.9 15.9 25.3
下旬 23.5 17.5 28.6
上旬 26.6 22.5 29.2
中旬 28.1 23.9 30.1
下旬 27.2 22.3 30.3
上旬 27.0 22.4 30.7
中旬 24.6 21.0 30.5
下旬 27.7 21.6 30.2
上旬 22.5 19.6 29.8
中旬 24.1 17.5 28.0
下旬 21.9 16.2 28.9
上旬 19.9 14.5 28.4
中旬 15.6 9.40 28.2
下旬 15.2 10.1 24.7
上旬 14.5 9.30 24.2
中旬 11.2 3.20 22.2
下旬 10.1 0.30 21.9
上旬 7.40 -2.80 18.8
中旬 6.40 -1.90 17.4
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1) 各地域における GHP空調機の入力値(標準モデル) 
以下の表 2.4～表 2.6に各地域における標準モデル GHP空調機の入力値を示す。 
 








能力 消費電力 燃料消費量 COP 能力 消費電力 燃料消費量 COP
1 PAC-1 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 80.0 0.74 61.7 1.26
2 PAC-2 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 80.0 0.74 61.7 1.26
3 PAC-3 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 80.0 0.74 61.7 1.26
4 PAC-4 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 80.0 0.74 61.7 1.26
5 PAC-5 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 80.0 0.74 61.7 1.26
6 PAC-6 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 80.0 0.74 61.7 1.26
7 PAC-7 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 80.0 0.74 61.7 1.26
8 PAC-8 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 80.0 0.74 61.7 1.26
9 PAC-9 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 56.0 0.91 44.6 1.19 63.0 0.63 43.6 1.39
能力 消費電力 能力 消費電力
1 PAC-1_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
2 PAC-2_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
3 PAC-3_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
4 PAC-4_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
5 PAC-5_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
6 PAC-6_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
7 PAC-7_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
8 PAC-8_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04





能力 消費電力 燃料消費量 COP 能力 消費電力 燃料消費量 COP
1 PAC-1 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 84.0 0.74 61.7 1.32
2 PAC-2 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 84.0 0.74 61.7 1.32
3 PAC-3 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 84.0 0.74 61.7 1.32
4 PAC-4 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 84.0 0.74 61.7 1.32
5 PAC-5 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 84.0 0.74 61.7 1.32
6 PAC-6 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 84.0 0.74 61.7 1.32
7 PAC-7 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 84.0 0.74 61.7 1.32
8 PAC-8 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 84.0 0.74 61.7 1.32
9 PAC-9 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 56.0 1.23 39.6 1.30 63.0 1.29 39.8 1.46
能力 消費電力 能力 消費電力
1 PAC-1_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
2 PAC-2_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
3 PAC-3_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
4 PAC-4_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
5 PAC-5_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
6 PAC-6_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
7 PAC-7_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
8 PAC-8_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
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2) 各地域における標準モデル EHP空調機の入力値 
以下の表 2.7～表 2.9に各地域における標準モデル EHP空調機の入力値を示す。 
 
表 2.7 標準地 EHPにおける入力項目と入力値(標準モデル) 
 
 
能力 消費電力 燃料消費量 COP 能力 消費電力 燃料消費量 COP
1 PAC-1 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 80.0 0.74 61.7 1.26
2 PAC-2 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 80.0 0.74 61.7 1.26
3 PAC-3 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 80.0 0.74 61.7 1.26
4 PAC-4 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 80.0 0.74 61.7 1.26
5 PAC-5 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 80.0 0.74 61.7 1.26
6 PAC-6 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 80.0 0.74 61.7 1.26
7 PAC-7 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 80.0 0.74 61.7 1.26
8 PAC-8 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 71.0 1.19 62.3 1.08 80.0 0.74 61.7 1.26
9 PAC-9 GHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 56.0 0.91 44.6 1.19 63.0 0.63 43.6 1.39
能力 消費電力 能力 消費電力
1 PAC-1_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
2 PAC-2_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
3 PAC-3_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
4 PAC-4_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
5 PAC-5_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
6 PAC-6_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
7 PAC-7_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04
8 PAC-8_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.30 0.04





能力 消費電力 燃料消費量 COP 能力 消費電力 燃料消費量 COP
1 PAC-1 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 73.0 21.0 0 3.48 82.5 22.3 0 3.70
2 PAC-2 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 73.0 21.0 0 3.48 82.5 22.3 0 3.70
3 PAC-3 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 73.0 21.0 0 3.48 82.5 22.3 0 3.70
4 PAC-4 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 73.0 21.0 0 3.48 82.5 22.3 0 3.70
5 PAC-5 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 73.0 21.0 0 3.48 82.5 22.3 0 3.70
6 PAC-6 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 73.0 21.0 0 3.48 82.5 22.3 0 3.70
7 PAC-7 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 73.0 21.0 0 3.48 82.5 22.3 0 3.70
8 PAC-8 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 73.0 21.0 0 3.48 82.5 22.3 0 3.70
9 PAC-9 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 45.0 11.6 0 3.88 50.000 12.0 0 4.17
能力 消費電力 能力 消費電力
1 PAC-1_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
2 PAC-2_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
3 PAC-3_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
4 PAC-4_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
5 PAC-5_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
6 PAC-6_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
7 PAC-7_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
8 PAC-8_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
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表 2.8 寒冷地 EHPにおける入力項目と入力値(標準モデル) 
 
 














能力 消費電力 燃料消費量 COP 能力 消費電力 燃料消費量 COP
1 PAC-1 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 77.5 21.7 0 3.57 85.0 36.0 0 2.36
2 PAC-2 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 77.5 21.7 0 3.57 85.0 36.0 0 2.36
3 PAC-3 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 77.5 21.7 0 3.57 85.0 36.0 0 2.36
4 PAC-4 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 77.5 21.7 0 3.57 85.0 36.0 0 2.36
5 PAC-5 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 77.5 21.7 0 3.57 85.0 36.0 0 2.36
6 PAC-6 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 77.5 21.7 0 3.57 85.0 36.0 0 2.36
7 PAC-7 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 77.5 21.7 0 3.57 85.0 36.0 0 2.36
8 PAC-8 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 77.5 21.7 0 3.57 85.0 36.0 0 2.36
能力 消費電力 能力 消費電力
1 PAC-1_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
2 PAC-2_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
3 PAC-3_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
4 PAC-4_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
5 PAC-5_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
6 PAC-6_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
7 PAC-7_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
8 PAC-8_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04








能力 消費電力 燃料消費量 COP 能力 消費電力 燃料消費量 COP
1 PAC-1 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 73.0 21.0 0 3.48 82.5 22.3 0 3.70
2 PAC-2 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 73.0 21.0 0 3.48 82.5 22.3 0 3.70
3 PAC-3 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 73.0 21.0 0 3.48 82.5 22.3 0 3.70
4 PAC-4 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 73.0 21.0 0 3.48 82.5 22.3 0 3.70
5 PAC-5 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 73.0 21.0 0 3.48 82.5 22.3 0 3.70
6 PAC-6 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 73.0 21.0 0 3.48 82.5 22.3 0 3.70
7 PAC-7 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 73.0 21.0 0 3.48 82.5 22.3 0 3.70
8 PAC-8 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 73.0 21.0 0 3.48 82.5 22.3 0 3.70
9 PAC-9 EHP_ビルマルチ_標準冷暖切替 45.0 11.6 0 3.88 50.000 12.0 0 4.17
能力 消費電力 能力 消費電力
1 PAC-1_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
2 PAC-2_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
3 PAC-3_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
4 PAC-4_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
5 PAC-5_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
6 PAC-6_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
7 PAC-7_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
8 PAC-8_UT-1 室内機 5.60 0.04 6.3 0.04
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3) 各地域における外壁の入力値(標準モデル) 
以下の表 2.10～表 2.12 に、標準モデルにおける各地域の気候特性を考慮した外壁入力値
を示す。1990年代に標準的であった仕様、断熱材を設定する。 
 






























































































の数値を引用35。オフィス照明基準 JIS Z 9110-201036から照度および照明設置台数を設定す
る。 
 
表 2.16 照明における入力項目と入力値(標準モデル、1階) 
 
窓種別 窓タイプ ガラス種類 ガラス厚さ(mm) 窓面積率(％)
通常窓 単板ガラス 透明ガラス 8.00 25.0
ブラインド種類ブラインド操作方法熱貫流率(W/㎡K) 日射侵入率 日射透過率 可視光透過率
明色 標準 4.13 0.41 0.12 0.12
窓種別 窓タイプ ガラス種類 ガラス厚さ(mm) 窓面積率(％)
通常窓 複層ガラス空気層12mm 透明+透明 12.0 25.0
ブラインド種類 ブラインド操作方法 熱貫流率(W/㎡K) 日射侵入率 日射透過率 可視光透過率
明色 標準 2.32 0.42 0.07 0.10
窓種別 窓タイプ ガラス種類 ガラス厚さ(mm) 窓面積率(％)
通常窓 単板ガラス 透明ガラス 8.00 25.0
ブラインド種類 ブラインド操作方法 熱貫流率(W/㎡K) 日射侵入率 日射透過率 可視光透過率
明色 標準 4.13 0.41 0.12 0.12
昼光利用 在室検知 初期照度
１台当たり(W) 台数 合計(W) 合計(W/㎡) 種類 効率(lm/W) 有り 制御方式 補正制御
1 1階 BA-1 BA：事務室3 270 80.0 65 5200 19.3 FLR 80.0 なし なし なし
2 1階 BA-2 BA：事務室3 49.0 80.0 12 960 19.6 FLR 80.0 なし なし なし
3 1階 AD-3 AD：喫茶室 12.5 80.0 3 240 19.2 FLR 80.0 なし なし なし
4 1階 AH-4 AH：廊下 12.5 80.0 3 240 19.2 FLR 80.0 なし なし なし
5 1階 AC-5 AC：会議室 25.0 80.0 6 480 19.2 FLR 80.0 なし なし なし
6 1階 AH-6 AH：廊下 10.0 80.0 3 240 24.0 FLR 80.0 なし なし なし
7 1階 AB-7 AB：電子計算機器事務室 6.25 80.0 2 160 25.6 FLR 80.0 なし なし なし
8 1階 AH-8 AH：廊下 46.0 80.0 11 880 19.1 FLR 80.0 なし なし なし
9 1階 BA-9 BA：事務室3 135 80.0 33 2640 19.6 FLR 80.0 なし なし なし
10 1階 AI-10 AI：ロビー 24.0 80.0 6 480 20.0 FLR 80.0 なし なし なし
11 1階 AD-11 AD：喫茶室 12.0 80.0 3 240 20.0 FLR 80.0 なし なし なし
12 1階 AG-12 AG：更衣室又は倉庫 18.0 80.0 5 400 22.2 FLR 80.0 なし なし なし
13 1階 AF-13 AF：中央監視室 15.0 80.0 4 320 21.3 FLR 80.0 なし なし なし
器具
No フロア 室番号 室用途 面積(㎡)
消費電力
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表 2.20 給湯機における入力項目と入力値(標準モデル) 
 
昼光利用 在室検知 初期照度
１台当たり(W) 台数 合計(W) 合計(W/㎡) 種類 効率(lm/W) 有り 制御方式 補正制御
1 2階 BA-1 BA：事務室3 270 80.0 65 5200 19.3 FLR 80.0 なし なし なし
2 2階 BA-2 BA：事務室3 49.0 80.0 12 960 19.6 FLR 80.0 なし なし なし
3 2階 AD-3 AD：喫茶室 12.5 80.0 3 240 19.2 FLR 80.0 なし なし なし
4 2階 AH-4 AH：廊下 12.5 80.0 3 240 19.2 FLR 80.0 なし なし なし
5 2階 AC-5 AC：会議室 25.0 80.0 6 480 19.2 FLR 80.0 なし なし なし
6 2階 AH-6 AH：廊下 10.0 80.0 3 240 24.0 FLR 80.0 なし なし なし
7 2階 AB-7 AB：電子計算機器事務室 6.25 80.0 2 160 25.6 FLR 80.0 なし なし なし
8 2階 AH-8 AH：廊下 46.0 80.0 12 960 20.9 FLR 80.0 なし なし なし
9 2階 BA-9 BA：事務室3 216 80.0 52 4160 19.3 FLR 80.0 なし なし なし
No フロア 室番号 室用途 面積(㎡)
消費電力 器具
ファンの種類 風量(m3/h) 静圧(Pa) 高効率モーター
1 換気設備 制御無し 12 事務所等 / 便所 3133 天井扇 550 130 なし
2 換気設備 制御無し 6 事務所等 / 機械室 8760 天井扇 550 130 なし
3 換気設備 制御無し 2 事務所等 / 更衣室又は倉庫 3133 天井扇 550 130 なし
4 換気設備 制御無し 6 事務所等 / 湯沸室等 1928 天井扇 550 130 なし
排気
No 系統名 換気制御 台数 室用途 運転時間(h)
フロア名称 室番号
1 可変電圧可変周波数制御方式（電力回生制御なし）かつギアレス巻上機 600 60 2 1 1階 AB-7
EV機械室
No EVの速度制御方式 積載重量(kg) 定格速度(m/min) 台数 輸送能力係数
1 1階 BA-1 事務所等 / 事務室3 270 0.10 3.80 20.0 540 二管式中央給湯 給湯１
2 2階 BA-1 事務所等 / 事務室3 270 0.10 3.80 20.0 540 二管式中央給湯 給湯１
3 3階 BA-1 事務所等 / 事務室3 270 0.10 3.80 20.0 540 二管式中央給湯 給湯１
4 4階 BA-1 事務所等 / 事務室3 270 0.10 3.80 20.0 540 二管式中央給湯 給湯１
5 5階 BA-2 事務所等 / 事務室3 49 0.10 3.80 20.0 98.0 二管式中央給湯 給湯１
6 6階 BA-1 事務所等 / 事務室3 270 0.10 3.80 20.0 540 二管式中央給湯 給湯１
7 1階 AD-3 事務所等 / 喫茶室 12.5 0.30 32.0 20.0 250 二管式中央給湯 給湯１
8 2階 AD-3 事務所等 / 喫茶室 12.5 0.30 32.0 20.0 250 二管式中央給湯 給湯１
9 3階 AD-3 事務所等 / 喫茶室 12.5 0.30 32.0 20.0 250 二管式中央給湯 給湯１
10 4階 AD-3 事務所等 / 喫茶室 12.5 0.30 32.0 20.0 250 二管式中央給湯 給湯１
11 5階 AD-3 事務所等 / 喫茶室 12.5 0.30 32.0 20.0 250 二管式中央給湯 給湯１





計画給湯(L/日) 給湯機器系統タイプ 給湯機器系統選択No フロア名称 室番号 室用途 面積(㎡)
標準人員密度
(人/㎡)
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2.2.2.1  各地域における GHP熱源の月別一次エネルギー消費量と年間一次エネルギー消費量
(標準モデル) 
 図 2.5、図 2.6、図 2.7に月別一次エネルギー消費量を、表 2.21、表 2.22、表 2.23に年
間一次エネルギー消費量を示す。標準地での空調一次エネルギー消費量が最も小さい。8 月に
月別空調一次エネルギー消費量の中で最大となる。8 月に冷房負荷が最大となり、空調に燃料
が使用されるためである。また、10 月に最小となる。標準地では 10 月に冷暖房を必要としな
い気温となるからである。最も空調一次エネルギー消費量が大きいのは寒冷地である。3 月に
月別一次エネルギー消費量の中で最大値となる。3 月に暖房負荷が最大となり、空調に燃料が
使用されるためである。また、6 月、9 月に最小となる。標準地では 6 月と 9 月に冷暖房を必
要としない気温となるからである。2 番目に空調一次エネルギー消費量が大きいのは温暖地で
ある。7月に月別空調一次エネルギー消費量の中で最大となる。7月に冷房負荷が最大となり、





図 2.5 標準地 GHPにおける月別一次エネルギー消費量(標準モデル) 
 
表 2.21 標準地 GHPの年間一次エネルギー消費量(標準モデル) 
 
空調 換気 照明 給湯 昇降機 合計
単位(MJ/㎡・年) 580.7 12.60 627.8 26.40 13.90 1261
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図 2.6 寒冷地 GHPにおける月別一次エネルギー消費量(標準モデル) 
 





図 2.7 温暖地 GHPにおける月別一次エネルギー消費量(標準モデル) 
 
表 2.23 温暖地 GHPの年間一次エネルギー消費量(標準モデル) 
  
 
空調 換気 照明 給湯 昇降機 合計
単位(MJ/㎡・年) 729.5 12.60 627.8 31.30 13.90 1415
空調 換気 照明 給湯 昇降機 合計
単位(MJ/㎡・年) 637.3 12.60 627.8 20.50 13.90 1312
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2.2.2.2  各地域における EHP熱源の月別一次エネルギー消費量と年間一次エネルギー消費量
(標準モデル) 
図 2.8、図 2.9、図 2.10に月別一次エネルギー消費量を、表 2.24、表 2.25、表 2.26に
年間一次エネルギー消費量を示す。標準地での空調一次エネルギー消費量は 2 番目に大きい。
8 月に月別空調一次エネルギー消費量の中で最大となる。8 月に冷房負荷が最大となり、空調
に燃料が使用されるためである。また、10 月に最小となる。標準地では 10 月に冷暖房を必要
としない気温となるからである。最も空調一次エネルギー消費量が大きいのは寒冷地である。
3 月に月別一次エネルギー消費量の中で最大値となる。3 月に暖房負荷が最大となり、空調に




年)大きい。また、12 月から 2 月まで空調一次エネルギー消費量がほとんど使用されない。標
準地では 12 月に冷暖房を必要としない気温となるからである。月別のトレンドでは GHP と同




図 2.8 標準地 EHPにおける月別一次エネルギー消費量(標準モデル) 
 




空調 換気 照明 給湯 昇降機 合計
単位(MJ/㎡・年) 610.3 12.60 627.8 26.40 13.90 1291
- 28 - 
 
 
図 2.9寒冷地 EHPにおける月別一次エネルギー消費量(標準モデル) 
 





図 2.10 温暖地 EHPにおける月別一次エネルギー消費量(標準モデル) 
 
表 2.26 温暖地 EHPの年間一次エネルギー消費量(標準モデル) 
 
空調 換気 照明 給湯 昇降機 合計
単位(MJ/㎡・年) 908.6 12.60 627.8 31.30 13.90 1594
空調 換気 照明 給湯 昇降機 合計
単位(MJ/㎡・年) 566.3 12.60 627.8 20.50 13.90 1241
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平成 25年省エネ基準よりも熱貫流率の低い「硬質ウレタンフォーム保温板 2種 2号」を設定
する。 
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表 2.30 標準地における窓入力項目と入力値(省エネモデル) 
 
 
表 2.31 寒冷地における窓入力項目と入力値(省エネモデル) 
 
 


























窓種別 窓タイプ ガラス種類 ガラス厚さ(mm) 窓面積率(％)
通常窓 複層ガラス空気層6mm 日射遮蔽型Low-E+透明 8.00 25.0
ブラインド種類 ブラインド操作方法 熱貫流率(W/㎡K) 日射侵入率 日射透過率 可視光透過率
明色 標準 2.13 0.30 0.07 0.09
窓種別 窓タイプ ガラス種類 ガラス厚さ(mm) 窓面積率(％)
通常窓 複層ガラス空気層12mm 日射取得型Low-E+透明 12.0 30.0
ブラインド種類 ブラインド操作方法 熱貫流率(W/㎡K) 日射侵入率 日射透過率 可視光透過率
明色 標準 1.28 0.38 0.08 0.10
窓種別 窓タイプ ガラス種類 ガラス厚さ(mm) 窓面積率(％)
通常窓 複層ガラス空気層6mm 高日射遮蔽型Low-E+透明 6.00 30.0
ブラインド種類 ブラインド操作方法 熱貫流率(W/㎡K) 日射侵入率 日射透過率 可視光透過率
明色 標準 2.11 0.23 0.05 0.08













表 2.33 照明入力項目と入力値(省エネモデル、1階) 
 













１台当たり(W) 台数 合計(W) 合計(W/㎡) 種類 効率(lm/W) 有り 制御方式 補正制御
1 1階 BA-1 BA：事務室3 270 32.5 80 2600.00 9.63 LED 190.2 あり なし あり
2 1階 BA-2 BA：事務室3 49.0 32.5 15 487.50 9.95 LED 190.2 あり なし あり
3 1階 AD-3 AD：喫茶室 12.5 32.5 4 130.00 10.4 LED 190.2 なし なし あり
4 1階 AH-4 AH：廊下 12.5 32.5 4 130.00 10.4 LED 190.2 なし なし あり
5 1階 AC-5 AC：会議室 25.0 32.5 8 260.00 10.4 LED 190.2 なし なし あり
6 1階 AH-6 AH：廊下 10.0 32.5 3 97.50 9.75 LED 190.2 なし なし あり
7 1階 AB-7 AB：電子計算機器事務室 6.25 32.5 2 65.00 10.4 LED 190.2 なし なし あり
8 1階 AH-8 AH：廊下 46.0 32.5 14 455.00 9.89 LED 190.2 なし なし あり
9 1階 BA-9 BA：事務室3 135 32.5 40 1300.00 9.63 LED 190.2 あり なし あり
10 1階 AI-10 AI：ロビー 24.0 32.5 8 260.00 10.83 LED 190.2 なし なし あり
11 1階 AD-11 AD：喫茶室 12.0 32.5 4 130.00 10.83 LED 190.2 なし なし あり
12 1階 AG-12 AG：更衣室又は倉庫 18.0 32.5 6 195.00 10.83 LED 190.2 なし なし あり
13 1階 AF-13 AF：中央監視室 15.0 32.5 5 162.50 10.83 LED 190.2 なし なし あり
器具
No フロア 室番号 室用途 面積(㎡)
消費電力
昼光利用 在室検知 初期照度
１台当たり(W) 台数 合計(W) 合計(W/㎡) 種類 効率(lm/W) 有り 制御方式 補正制御
1 2階 BA-1 BA：事務室3 270 32.5 65 2600.00 9.63 LED 190.2 あり なし あり
2 2階 BA-2 BA：事務室3 49.0 32.5 12 487.50 9.95 LED 190.2 あり なし あり
3 2階 AD-3 AD：喫茶室 12.5 32.5 3 130.00 10.4 LED 190.2 なし なし あり
4 2階 AH-4 AH：廊下 12.5 32.5 3 130.00 10.4 LED 190.2 なし なし あり
5 2階 AC-5 AC：会議室 25.0 32.5 6 260.00 10.4 LED 190.2 なし なし あり
6 2階 AH-6 AH：廊下 10.0 32.5 3 97.50 9.75 LED 190.2 なし なし あり
7 2階 AB-7 AB：電子計算機器事務室 6.25 32.5 2 65.00 10.4 LED 190.2 なし なし あり
8 2階 AH-8 AH：廊下 46.0 32.5 12 455.00 9.89 LED 190.2 なし なし あり
9 2階 BA-9 BA：事務室3 216 32.5 52 2080.00 9.63 LED 190.2 あり なし あり
No フロア 室番号 室用途 面積(㎡)
消費電力 器具
ファンの種類 風量(m3/h) 静圧(Pa) 高効率モーター
1 換気設備 インバータ方式 12 事務所等 / 便所 3133 天井扇 600 125 あり
2 換気設備 インバータ方式 6 事務所等 / 機械室 8760 天井扇 600 125 あり
3 換気設備 インバータ方式 2 事務所等 / 更衣室又は倉庫 3133 天井扇 600 125 あり
4 換気設備 インバータ方式 6 事務所等 / 湯沸室等 1928 天井扇 600 125 あり
排気
No 系統名 換気制御 台数 室用途 運転時間(h)
























2.2.4.1  各地域における GHP熱源の月別一次エネルギー消費量と年間一次エネルギー消費量
(省エネモデル) 
  図 2.11、図 2.12、図 2.13に月別一次エネルギー消費量を、表 2.38、表 2.39、表 
2.40に年間一次エネルギー消費量を示す。標準地での空調一次エネルギー消費量は、標準モ





1 可変電圧可変周波数制御方式（電力回生制御あり）かつギアレス巻上機 600 60 2 1 1階 AB-7
EV機械室
No EVの速度制御方式 積載重量(kg) 定格速度(m/min) 台数 輸送能力係数
1 1階 BA-1 事務所等 / 事務室3 270 0.10 3.80 20.0 540 一管式個別給湯 給湯１
2 2階 BA-1 事務所等 / 事務室3 270 0.10 3.80 20.0 540 一管式個別給湯 給湯１
3 3階 BA-1 事務所等 / 事務室3 270 0.10 3.80 20.0 540 一管式個別給湯 給湯１
4 4階 BA-1 事務所等 / 事務室3 270 0.10 3.80 20.0 540 一管式個別給湯 給湯１
5 5階 BA-2 事務所等 / 事務室3 49 0.10 3.80 20.0 98.0 一管式個別給湯 給湯１
6 6階 BA-1 事務所等 / 事務室3 270 0.10 3.80 20.0 540 一管式個別給湯 給湯１
7 1階 AD-3 事務所等 / 喫茶室 12.5 0.30 32.0 20.0 250 一管式個別給湯 給湯１
8 2階 AD-3 事務所等 / 喫茶室 12.5 0.30 32.0 20.0 250 一管式個別給湯 給湯１
9 3階 AD-3 事務所等 / 喫茶室 12.5 0.30 32.0 20.0 250 一管式個別給湯 給湯１
10 4階 AD-3 事務所等 / 喫茶室 12.5 0.30 32.0 20.0 250 一管式個別給湯 給湯１
11 5階 AD-3 事務所等 / 喫茶室 12.5 0.30 32.0 20.0 250 一管式個別給湯 給湯１








No フロア名称 室番号 室用途 面積(㎡)





図 2.11 標準地 GHPにおける月別一次エネルギー消費量(省エネモデル) 
 





図 2.12 寒冷地 GHPにおける月別一次エネルギー消費量(省エネモデル) 
 
表 2.39 寒冷地 GHPにおける年間一次エネルギー消費量(省エネモデル) 
 
 
空調 換気 照明 給湯 昇降機 合計
単位(MJ/㎡・年) 528 8.10 232 3.40 12.5 783
空調 換気 照明 給湯 昇降機 合計
単位(MJ/㎡・年) 712 8.10 233 4.10 12.5 969




図 2.13 温暖地 GHPにおける月別一次エネルギー消費量(省エネモデル) 
 





2.2.4.2  各地域における EHP熱源の月別一次エネルギー消費量と年間一次エネルギー消費量
(省エネモデル) 
図 2.14、図 2.15、図 2.16に月別一次エネルギー消費量を、表 2.41、表 2.42、表 2.43に
年間一次エネルギー消費量を示す。標準地での空調一次エネルギー消費量は、標準モデルと比





空調 換気 照明 給湯 昇降機 合計
単位(MJ/㎡・年) 573 8.10 229 2.60 12.5 825
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図 2.14 標準地 EHPにおける月別一次エネルギー消費量(省エネモデル) 
 





図 2.15 寒冷地 EHPにおける月別一次エネルギー消費量(省エネモデル) 
 




空調 換気 照明 給湯 昇降機 合計
単位(MJ/㎡・年) 550 8.10 232 3.40 12.5 806
空調 換気 照明 給湯 昇降機 合計
単位(MJ/㎡・年) 878 8.10 233 4.10 12.5 1135
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図 2.16 温暖地 EHPにおける月別一次エネルギー消費量(省エネモデル) 
 




2.2.5  省エネモデルの基準値 
ZEB 評価をする際に使用する基準一次エネルギー消費量の算定根拠を示す。基準一次エネル
ギー消費量42𝐸𝑆𝑇(MJ/年)は、次の式は「平成 25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方
法及び解説Ⅰ 非住宅建築物(第二版)」から引用する。算出式を以下に示す。 (2.1) 
  
















空調 換気 照明 給湯 昇降機 合計
単位(MJ/㎡・年) 515 8.10 229 2.60 12.5 767






𝐸𝑆𝐴𝐶 = ∑ (𝑎𝑆𝐴𝐶,𝑟
𝑛
𝑟=1  × 𝐴𝑟) 
(2.2) 
ここで、 
 𝑎𝑆𝐴𝐶,𝑟 ：空調対象室ｒの室用途及び地域区分ごとに定まる係数(MJ/㎡・年) 
     𝐴𝑟  ：空調対象室ｒの床面積(㎡) 
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𝐸𝑆𝑉 = ∑ (𝑎𝑆𝑉,𝑟
𝑛
𝑟=1  × 𝐴𝑟) 
(2.3) 
 𝑎𝑆𝑉,𝑟：換気対象室ｒの室用途ごとに定まる係数(MJ/㎡・年) 
     𝐴𝑟：換気対象室ｒの床面積(㎡) 
     n ：当該非住宅建築物における換気対象室の数 
以下に事務所室用途毎の基準設定機械換気設備の基準一次エネルギー消費量原単位を示す。 
 








𝐸𝑆𝐿 = ∑ (𝑎𝑆𝐿,𝑟
𝑛
𝑟=1  × 𝐴𝑟) 
(2.4) 
 𝑎𝑆𝐿,𝑟 ：照明対象室ｒの室用途ごとに定まる係数(MJ/㎡・年) 
     𝐴𝑟：照明対象室ｒの床面積(㎡) 
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𝐸𝑆𝑊 = ∑ (𝑎𝑆𝑊,𝑟
𝑛
𝑟=1  × 𝐴𝑟) 
(2.5) 
 𝑎𝑆𝑊,𝑟 ：給湯対象室ｒの室用途ごとに定まる係数(MJ/㎡・年) 
     𝐴𝑟：給湯対象室ｒの床面積(㎡) 
     n ：当該非住宅建築物における給湯対象室の数 
以下に、事務所室用途毎の基準設定給湯設備の基準一次エネルギー消費量原単位を示す。 
 










































エネルギー消費量は、省エネモデルと比較して 8 倍以上となる。 
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図 2.17 標準地における基準値の月別一次エネルギー消費量(省エネモデル) 
 





図 2.18 寒冷地における基準値の月別一次エネルギー消費量(省エネモデル) 
 
空調 換気 照明 給湯 昇降機 合計
単位(MJ/㎡・年) 966.7 13.20 549.9 20.80 15.70 1566
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図 2.19 温暖地における基準値の月別一次エネルギー消費量(省エネモデル) 
 

















空調 換気 照明 給湯 昇降機 合計
単位(MJ/㎡・年) 975.0 13.20 549.9 25.10 15.70 1579
空調 換気 照明 給湯 昇降機 合計
単位(MJ/㎡・年) 1063 13.20 549.9 15.80 15.70 1658
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 シミュレーション結果と要因分析 
3.1 省エネモデルの各段階 ZEBに要する空調能力 
本章ではシミュレーション結果と各段階の ZEB 達成に要する空調特性について述べる。省
エネ設備を想定したシミュレーションモデルに、GHP 空調機と EHP 空調機の定格能力、消費
電力、燃料消費量にはカタログ値を入力する。第 2 章で算出された、省エネ効果の高い建築物
全体の一次エネルギー消費量「設計値」と省エネ基準をもとに算出される基準一次エネルギー
消費量「基準値」、各 ZEB 達成段階に要した COP を比較する。各 ZEB 段階達成に要する GHP
空調機の空調 COPは以下の式により算出する。(3.1) 
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3.1.1  GHP空調機とする各地域の ZEB達成度 
1) 標準地 
・図 3.1および表 3.1より、標準地における省エネモデルの一次エネルギー消費量は、ZEB 
ready達成まで 0.2(MJ/㎡・年)、Nearly ZEBまでには 391.8(MJ/㎡・年)削減する必要があ
る。 
・図 3.2より、省エネモデルの空調一次エネルギー消費量では、ZEB ready を達成するまで
に 1%、nearly ZEBを達成するまでに 75%を削減する必要がある。 
・表 3.2より、省エネモデルが ZEB readyを達成するまでに COPを向上させなければならな
いが、削減すべき量が 0.2(MJ/㎡・年)と小さいために表中の COP値に変化は現れない。
Nearly ZEBを達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=5.48：6.34]となる。定格 COP値[冷：
暖=1.09：1.27]からは、冷房では 403%、暖房では 399%の効率向上が必要である。 
 
2) 寒冷地 
・図 3.3および表 3.3より、寒冷地における省エネモデルの一次エネルギー消費量は、ZEB 
ready達成まで 178.2(MJ/㎡・年)、Nearly ZEBまでには 573(MJ/㎡・年)削減する必要があ
る。 
・図 3.4より、省エネモデルの空調一次エネルギー消費量では、ZEB ready を達成するまで
に 25%、nearly ZEBを達成するまでに 81%を削減する必要がある。 
・表 3.4より、省エネモデルが ZEB readyを達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=1.49：
1.8]となる。定格 COP 値[冷：暖=1.09：1.33]からは、冷房では 37%、暖房では 35%の効率向
上が必要である。また、Nearly ZEBを達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=7.31：8.47]と
なる。冷房では 570%、暖房では 536%の効率向上が必要である。 
 
3) 温暖地  




量を 0.6%下回り、nearly ZEBを達成するまでに 72%を削減する必要がある。 
・表 3.6より、省エネモデルが ZEB ready段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=1.09：
1.26]となる。定格 COP値[冷：暖=1.09：1.27]からは、暖房のみ 99%の COPで ZEB readyを達
成する。また、Nearly ZEB を達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=4.76：5.51]となる。冷











図 3.1各 ZEB段階達成に要する一次エネルギー消費量(標準地、GHP) 
 
 
表 3.1各 ZEB段階達成に要する一次エネルギー消費量内訳(標準地、GHP) 
 
単位(MJ/㎡・年) 基準値 設計値 ZEB ready nearly ZEB
空調 966.7 527.6 527.4 135.8
換気 13.20 8.100 8.100 8.100
照明 549.9 231.8 231.8 231.8
給湯 20.80 3.400 3.400 3.400
昇降機 15.70 12.50 12.50 12.50
合計 1566 783.4 783.2 391.6





図 3.2 各 ZEB段階達成に要する空調一次エネルギー消費量(標準地、GHP) 
 
 


















ZEB ready 1.09 1.27
nearly ZEB 5.48 6.34
COP






図 3.3 各 ZEB段階達成に要する一次エネルギー消費量(寒冷地、GHP) 
 
 
表 3.3 各 ZEB段階達成に要する一次エネルギー消費量内訳(寒冷地、GHP) 
 
単位(MJ/㎡・年) 基準値 設計値 ZEB ready nearly ZEB
空調 975.0 711.2 533.0 138.2
換気 13.20 8.100 8.100 8.100
照明 549.9 231.8 231.8 231.8
給湯 25.10 4.100 4.100 4.100
昇降機 15.70 12.50 12.50 12.50
合計 1579 967.7 789.5 394.7





図 3.4 各 ZEB段階達成に要する空調一次エネルギー消費量(寒冷地、GHP) 
 
 



















ZEB ready 1.49 1.80
nearly ZEB 7.31 8.47
COP






図 3.5 各 ZEB段階達成に要する一次エネルギー消費量(温暖地、GHP) 
 
 
表 3.5 各 ZEB段階達成に要する一次エネルギー消費量内訳(温暖地、GHP) 
 
 
単位(MJ/㎡・年) 基準値 設計値 ZEB ready nearly ZEB
空調 1063.3 573.7 577.2 162.7
換気 13.20 8.100 8.100 8.100
照明 549.9 228.6 228.6 228.6
給湯 15.80 2.600 2.600 2.600
昇降機 15.70 12.50 12.50 12.50
合計 1658 825.5 829.0 414.5





図 3.6 各 ZEB段階達成に要する空調一次エネルギー消費量(温暖地、GHP) 
 
 


















ZEB ready 1.09 1.26
nearly ZEB 4.76 5.51
COP
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3.1.2  EHP空調機熱源とする各地域の ZEB達成度 
1) 標準地 
・図 3.7 および表 3.7 より、標準地における省エネモデルの一次エネルギー消費量は、ZEB 
ready達成まで 22.6(MJ/㎡・年)、Nearly ZEBまでには 414.2(MJ/㎡・年)削減する必要がある。 
・図 3.8より、省エネモデルの空調一次エネルギー消費量では、ZEB readyを達成するまでに
4%、nearly ZEBを達成するまでに 75%を削減する必要がある。 
・表 3.8より、ZEB ready 段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=3.66：3.90]となる。
定格 COP 値[冷：暖=3.52：3.71]からは、冷房では 4%、暖房では 5%の効率向上が必要である。




・図 3.9 および表 3.9 より、寒冷地における省エネモデルの一次エネルギー消費量は、ZEB 
ready 達成まで 345.5(MJ/㎡・年)、Nearly ZEB までには 740.3(MJ/㎡・年)削減する必要があ
る。 
・図 3.10より、省エネモデルの空調一次エネルギー消費量では、ZEB ready を達成するまで
に 39%、nearly ZEBを達成するまでに 84%を削減する必要がある。 
・表 3.10より、ZEB ready 段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=6.06：4.01]となる。
定格 COP値[冷：暖=3.57：2.36]からは、冷房では 70%、暖房では 70%の効率向上が必要である。




・図 3.11および表 3.11より、温暖地における省エネモデルの一次エネルギー消費量は、ZEB 
ready達成における必要量を 62.2(MJ/㎡・年) 下回り、Nearly ZEBまでには 352.3(MJ/㎡・年)
削減する必要がある。 
・図 3.12より、省エネモデルの空調一次エネルギー消費量では、ZEB ready 達成における必
要量を 11%下回り、nearly ZEBを達成するまでに 69%を削減する必要がある。 
・表 3.12より、ZEB ready 段階へ達するまでに必要な COP値は[冷：暖=3.09：3.29]となる。
定格 COP値[冷：暖=3.57：2.36]からは、冷房では 87%の COPで ZEB readyを達成し、暖房では
40%の効率向上が必要である。Nearly ZEBを達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=13.7：14.6]












図 3.7 各 ZEB段階達成に要する一次エネルギー消費量(標準地、EHP) 
 
 
表 3.7 各 ZEB段階達成に要する一次エネルギー消費量内訳(標準地、EHP) 
 
 
単位(MJ/㎡・年) 基準値 設計値 ZEB ready nearly ZEB
空調 966.7 550.0 527.4 135.8
換気 13.20 8.100 8.100 8.100
照明 549.9 231.8 231.8 231.8
給湯 20.80 3.400 3.400 3.400
昇降機 15.70 12.50 12.50 12.50
合計 1566 805.8 783.2 391.6





図 3.8 各 ZEB段階達成に要する空調一次エネルギー消費量(標準地、EHP) 
 
 




















ZEB ready 3.66 3.90
nearly ZEB 18.6 19.8
COP






図 3.9 各 ZEB段階達成に要する一次エネルギー消費量(寒冷地、EHP) 
 
 
表 3.9 各 ZEB段階達成に要する一次エネルギー消費量内訳(寒冷地、EHP) 
 
 
単位(MJ/㎡・年) 基準値 設計値 ZEB ready nearly ZEB
空調 975.0 877.7 532.3 137.5
換気 13.20 8.100 8.100 8.100
照明 549.9 232.5 232.5 232.5
給湯 25.10 4.100 4.100 4.100
昇降機 15.70 12.50 12.50 12.50
合計 1579 1135 789.5 394.7





図 3.10 各 ZEB段階達成に要する空調一次エネルギー消費量(寒冷地、EHP) 
 
 



















ZEB ready 6.06 4.01
nearly ZEB 29.7 19.6
COP






図 3.11 各 ZEB段階達成に要する一次エネルギー消費量(温暖地、EHP) 
 
 
表 3.11 各 ZEB段階達成に要する一次エネルギー消費量内訳(温暖地、EHP) 
 
 
単位(MJ/㎡・年) 基準値 設計値 ZEB ready nearly ZEB
空調 1063 515.0 577.2 162.7
換気 13.20 8.100 8.100 8.100
照明 549.9 228.6 228.6 228.6
給湯 15.80 2.600 2.600 2.600
昇降機 15.70 12.50 12.50 12.50
合計 1658 766.8 829.0 414.5





図 3.12 各 ZEB段階達成に要する空調一次エネルギー消費量(温暖地、EHP) 
 
 


















ZEB ready 3.09 3.29
nearly ZEB 13.7 14.6
COP
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3.2 ZEB ready達成省エネモデルへの太陽光パネル導入 
Nearly ZEBおよび ZEB の達成条件は、設計値が基準値の 50%以下になることであり、したが




𝑄𝑚 = 𝑃𝑝 ×𝑄𝑑 ×K 
(3.3) 
ここで、 
      𝑄𝑚：太陽光発電量(kW) 
      𝑃𝑝：アレイ公称出力(kW) 
      𝑄𝑑：アレイ日射量(傾斜直達日射量+散乱日射量+反射日射量)(kW/㎡) 













表 3.13 標準地における月平均斜面日射量（kWh/㎡・day） 
 
表 3.14 寒冷地における月平均斜面日射量（kWh/㎡・day） 
 
方位角 傾斜角 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
0° 10° 2.97 3.41 3.72 4.38 4.50 3.83 4.02 4.26 3.17 2.90 2.61 2.58 3.53
20° 3.42 3.75 3.89 4.42 4.43 3.74 3.94 4.24 3.23 3.08 2.92 2.98 3.67
30° 3.79 4.00 3.97 4.36 4.27 3.59 3.78 4.14 3.23 3.19 3.16 3.31 3.73
40° 4.06 4.14 3.96 4.21 4.03 3.37 3.56 3.95 3.16 3.23 3.33 3.56 3.71
50° 4.23 4.19 3.87 3.98 3.72 3.10 3.27 3.68 3.02 3.20 3.41 3.71 3.62
60° 4.28 4.13 3.69 3.66 3.34 2.78 2.93 3.35 2.83 3.10 3.41 3.77 3.44
70° 4.22 3.98 3.43 3.27 2.91 2.43 2.56 2.95 2.59 2.93 3.33 3.73 3.19
80° 4.06 3.72 3.10 2.83 2.44 2.06 2.15 2.52 2.30 2.70 3.17 3.59 2.89
90° 3.79 3.38 2.70 2.33 1.96 1.69 1.74 2.05 1.98 2.41 2.92 3.36 2.52
地点　 東京 　（緯度 = 35°41.4′　経度 = 139°45.6′　標高= 6m）
方位角 傾斜角 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
0° 10° 1.94 2.72 3.77 4.60 5.04 5.21 4.77 4.45 3.86 3.02 1.95 1.65 3.58
20° 2.22 3.00 4.02 4.72 5.02 5.13 4.72 4.49 4.03 3.31 2.20 1.90 3.73
30° 2.46 3.24 4.20 4.73 4.90 4.96 4.58 4.44 4.11 3.53 2.41 2.11 3.78
40° 2.65 3.42 4.32 4.65 4.68 4.68 4.35 4.29 4.10 3.66 2.56 2.29 3.81
50° 2.79 3.54 4.36 4.48 4.37 4.33 4.04 4.06 4.00 3.71 2.66 2.41 3.73
60° 2.88 3.59 4.33 4.21 3.99 3.90 3.67 3.75 3.81 3.66 2.69 2.48 3.58
70° 2.92 3.58 4.23 3.86 3.52 3.41 3.23 3.38 3.54 3.53 2.65 2.50 3.36
80° 2.89 3.51 4.05 3.44 3.00 2.88 2.76 2.94 3.19 3.32 2.55 2.47 3.08
90° 2.81 3.37 3.81 2.96 2.46 2.33 2.27 2.45 2.78 3.02 2.39 2.38 2.75
地点　 札幌 　（緯度 = 43° 3.6′　経度 = 141°19.7′　標高= 17m）
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方位角 傾斜角 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
0° 10° 2.64 2.94 3.48 4.18 4.57 4.86 5.67 5.29 4.86 4.17 3.25 2.81 4.06
20° 2.80 3.05 3.53 4.14 4.43 4.67 5.42 5.18 4.91 4.36 3.48 3.04 4.09
30° 2.91 3.10 3.51 4.02 4.21 4.38 5.07 4.95 4.84 4.45 3.62 3.21 4.02
40° 2.95 3.09 3.42 3.82 3.92 4.03 4.62 4.63 4.67 4.44 3.69 3.30 3.88
50° 2.94 3.02 3.27 3.56 3.56 3.59 4.07 4.21 4.40 4.32 3.67 3.31 3.66
60° 2.86 2.88 3.05 3.22 3.14 3.11 3.45 3.70 4.03 4.11 3.57 3.26 3.37
70° 2.72 2.69 2.78 2.84 2.68 2.60 2.81 3.13 3.58 3.81 3.40 3.13 3.01
80° 2.53 2.45 2.46 2.41 2.20 2.09 2.15 2.53 3.06 3.43 3.15 2.93 2.62
90° 2.28 2.17 2.10 1.97 1.74 1.64 1.57 1.90 2.49 2.97 2.83 2.67 2.19
地点　 那覇 　（緯度 = 26°12.4′　経度 = 127°41.1′　標高= 28m）
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・図 3.13および表 3.16より、省エネモデルの一次エネルギー消費量は、ZEB ready達成にお
ける必要量を 244.4(MJ/㎡・年)下回り、Nearly ZEB までには 170(MJ/㎡・年)削減する必要が
ある。 
・図 3.14より、省エネモデルの空調一次エネルギー消費量では、ZEB ready 達成における必
要量を 43%下回り、nearly ZEBを達成するまでに設計値から 30%を削減する必要がある。 
・表 3.17より、ZEB ready 段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=0.75：0.87]となる。
定格 COP値[冷：暖=1.09：1.27]からは、冷房では 69%、暖房では 66%の COP 値で nearly ZEB
を達成する。Nearly ZEBを達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=1.61：1.86]となる。冷房
では 48%、暖房では 40%の効率向上が必要である。 
 
<温暖地、EHP> 
・図 3.15および表 3.18より、省エネモデル一次エネルギー消費量は、ZEB ready 達成におけ
る必要量を 303.1(MJ/㎡・年)下回り、Nearly ZEB までには 111.3(MJ/㎡・年)削減する必要が
ある。 
・図 3.16 より、空調一次エネルギー消費量では、ZEB ready 達成における必要量を 59%下回
り、nearly ZEBを達成するまでに 22%を削減する必要がある。 
・表 3.19より、ZEB ready 段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=2.13：2.27]となる。
定格 COP値[冷：暖=3.52：3.71]からは、冷房では 65%、暖房では 63%の COP 値で nearly ZEB
を達成する。Nearly ZEBを達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=4.54：4.83]となる。冷房



















図 3.13 各 ZEB段階に要する一次エネルギー消費量と太陽光発電量(屋上)(温暖地、GHP) 
 
 












単位(MJ/㎡・年) 基準値 設計値 ZEB ready nearly ZEB
空調 1063 573.7 818.1 403.7
換気 13.20 8.100 8.100 8.100
照明 549.9 228.6 228.6 228.6
給湯 15.80 2.600 2.600 2.600
昇降機 15.70 12.50 12.50 12.50
太陽光 -241.0 -241.0
合計 1658 825.5 829.0 414.5



























ZEB ready 0.75 0.87
nearly ZEB 1.61 1.86
COP






図 3.15 各 ZEB段階に要する一次エネルギー消費量と太陽光発電量(屋上)(温暖地、EHP) 
 
 












単位(MJ/㎡・年) 基準値 設計値 ZEB ready nearly ZEB
空調 1063 515.0 818.1 403.7
換気 13.20 8.100 8.100 8.100
照明 549.9 228.6 228.6 228.6
給湯 15.80 2.600 2.600 2.600
昇降機 15.70 12.50 12.50 12.50
太陽光 -241.0 -241.0
合計 1658 766.8 829.0 414.5


























ZEB ready 2.13 2.27
nearly ZEB 4.54 4.83
COP
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・図 3.17および表 3.20より、省エネモデルの空調一次エネルギー消費量は、ZEB ready達成
における必要量を 358.1 (MJ/㎡・年) 下回り、Nearly ZEBまでには 56.4 (MJ/㎡・年)削減す
る必要があり、ZEB達成までには 470.9(MJ/㎡・年)削減する必要がある。 
・図 3.18 より、空調一次エネルギー消費量では、ZEB ready 達成における必要量を 62%下回
り、nearly ZEB を達成するまでに 10%を削減する必要があり、ZEB 達成までには 82%を削減す
る必要がある。 
・表 3.21より、ZEB ready 段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=0.65：0.76]となる。
定格 COP値[冷：暖=1.09：1.27]からは、冷房では 68%、暖房では 75%の COP 値で nearly ZEB
を達成する。Nearly ZEBを達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=1.23：1.42]となる。冷房
では 13%、暖房では 7%の効率向上が必要である。ZEB段階に達するまでに必要な COP値は[冷：
暖=9.93：11.49]となる。冷房では 811%、暖房では 764%の効率向上が必要である。 
 
<温暖地、EHP> 
・図 3.19および表 3.22より、省エネモデルの空調一次エネルギー消費量は、ZEB ready達
成における必要量を 416.8(MJ/㎡・年)下回り、Nearly ZEB達成における必要量を 2.3 (MJ/
㎡・年)下回り、ZEB達成までには 412.2(MJ/㎡・年)削減する必要がある。 
・図 3.20より、空調一次エネルギー消費量では、ZEB readyを達成における必要量を 80%下
回り、nearly ZEBを達成における必要量を 0.4%下回り、ZEB達成までには 80%を削減する必
要がある。  
・表 3.23より、ZEB ready 段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=1.80：2.06]とな
る。定格 COP値[冷：暖=3.52：3.71]からは、冷房では 96%、暖房では 80%の COP値で nearly 
ZEBを達成する。Nearly ZEB を達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=3.48：3.7]となる。
冷房では 1%、暖房では 0.3%の COP値で nearly ZEBを達成する。ZEB段階に達するまでに必















図 3.17 各 ZEB段階に要する一次エネルギー消費量と太陽光発電量(屋上+正面壁面)(温暖
地、GHP) 
 










単位(MJ/㎡・年) 基準値 設計値 ZEB ready nearly ZEB ZEB
空調 1063 573.7 931.8 517.3 102.8
換気 13.20 8.100 8.100 8.100 8.100
照明 549.9 228.6 228.6 228.6 228.6
給湯 15.80 2.600 2.600 2.600 2.600
昇降機 15.70 12.50 12.50 12.50 12.50
太陽光 -354.6 -354.6 -354.6
合計 1658 825.5 829.0 414.5 0


























ZEB ready 0.65 0.76
nearly ZEB 1.23 1.42
ZEB 9.93 11.5
COP











表 3.22 各 ZEB段階に要する一次エネルギー消費量内訳と太陽光発電量(屋上+正面壁面) (温
暖地、EHP) 
 
単位(MJ/㎡・年) 基準値 設計値 ZEB ready nearly ZEB ZEB
空調 1063 515.0 931.8 517.3 102.8
換気 13.20 8.100 8.100 8.100 8.100
照明 549.9 228.6 228.6 228.6 228.6
給湯 15.80 2.600 2.600 2.600 2.600
昇降機 15.70 12.50 12.50 12.50 12.50
太陽光 -354.6 -354.6 -354.6
合計 1658 766.8 829.0 414.5 0



























ZEB ready 1.80 2.06
nearly ZEB 3.48 3.70
ZEB 26.9 28.6
COP
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・図 3.21および表 2.24より、省エネモデルの空調一次エネルギー消費量は、ZEB ready達成
における必要量を 631.3(MJ/㎡・年)下回り、Nearly ZEB達成における必要量を 216.3(MJ/㎡・
年)下回り、ZEB達成までには 198.1(MJ/㎡・年)削減する必要がある。 
・図 3.22より、空調一次エネルギー消費量では、ZEB readyを達成における必要量を 10%下回
り、nearly ZEB を達成における必要量を 38%下回り、ZEB 達成までには 35%を削減する必要が
ある。 
・表 3.25より、ZEB ready 段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=0.50：0.58]となる。
定格 COP値[冷：暖=1.09：1.27]からは、冷房では 46%、暖房では 44%の COP 値で ZEB readyを
達成する。Nearly ZEB を達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=0.77：0.90]となる。冷房で
は 71%、暖房では 68%の COP 値で nearly ZEBを達成する。ZEB 段階に達するまでに必要な COP
値は[冷：暖=1.73：2.00]となる。冷房では 59%、暖房では 50%の効率向上が必要である。 
 
<温暖地、EHP> 
・図 3.23および表 3.26より、温暖地 EHPの設計値の空調一次エネルギー消費量は、ZEB 
ready達成における必要量を 690(MJ/㎡・年)下回り、Nearly ZEB達成における必要量を 274 
(MJ/㎡・年)下回り、ZEB達成までには 139.4(MJ/㎡・年)削減する必要がある。 
・図 3.24より、空調一次エネルギー消費量では、ZEB readyを達成における必要量を 33%下
回り、nearly ZEBを達成における必要量を 53%下回り、ZEB達成までには 27%を削減する必要
がある。  
・表 3.27より、ZEB ready 段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=1.42：1.51]とな
る。定格 COP値[冷：暖=3.52：3.71]からは、冷房では 40%、暖房では 41%の COP値で ZEB 
readyを達成する。Nearly ZEBを達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=2.21：2.36]とな
る。冷房では 63%、暖房では 64%の COP値で nearly ZEBを達成する。ZEB段階に達するまで














図 3.21 各 ZEB段階に要する一次エネルギー消費量と太陽光発電量(屋上+壁面全面)(温暖
地、GHP) 
 













単位(MJ/㎡・年) 基準値 設計値 ZEB ready nearly ZEB ZEB
空調 1063 573.7 1205 790.0 375.6
換気 13.20 8.100 8.100 8.100 8.100
照明 549.9 228.6 228.6 228.6 228.6
給湯 15.80 2.600 2.600 2.600 2.600
昇降機 15.70 12.50 12.50 12.50 12.50
太陽光 -627.4 -627.4 -627.4
合計 1658 825.5 828.9 414.5 0



























ZEB ready 0.50 0.58
nearly ZEB 0.77 0.90
ZEB 1.73 2.00
COP










表 3.26各 ZEB段階に要する一次エネルギー消費量内訳と太陽光発電量(屋上+壁面全面) (温
暖地、EHP) 
 
単位(MJ/㎡・年) 基準値 設計値 ZEB ready nearly ZEB ZEB
空調 1063 515.0 1205 790.0 375.6
換気 13.20 8.100 8.100 8.100 8.100
照明 549.9 228.6 228.6 228.6 228.6
給湯 15.80 2.600 2.600 2.600 2.600
昇降機 15.70 12.50 12.50 12.50 12.50
太陽光 -627.4 -627.4 -627.4
合計 1658 766.8 828.9 414.5 0


























ZEB ready 1.42 1.51
nearly ZEB 2.21 2.36
ZEB 4.99 5.32
COP
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3.3 シミュレーション結果まとめ 
表 3.28に各 ZEB段階に要する COP一覧を示す。省エネモデルでの ZEB ready 達成物件は温
暖地 GHP、温暖地 EHP の 2 件である。標準地域での ZEB ready達成度はいずれも約 49%であっ





ZEB ready達成がより困難になる。暖房をほとんど使用しない温暖地では、GHP、EHPともに ZEB 
ready を達成するが、達成度が逆転する。高効率設備を導入した建築物で個別熱源を使用した






調能力を変化させずに nearly ZEB まで達成可能である。屋上のみに太陽光パネルを設置した
場合は、空調能力を向上させずに nearly ZEB まで達成可能である。太陽光パネルを最大面積
導入しても、ZEB達成は困難である。したがって、個別分散空調機において温暖地では ZEB ready
および nearly ZEB までが達成の限界であり、太陽光パネルを設置した場合においても完全な
ZEB化は不可能である。 
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冷房 暖房 冷房 暖房 冷房 暖房
設計値 1.09 1.27 1.09 1.33 1.09 1.27
ZEB ready 1.09 1.27 1.49 1.80 1.09 1.26
nearly ZEB 5.48 6.34 7.31 8.47 4.76 5.51
冷房 暖房 冷房 暖房 冷房 暖房
設計値 3.52 3.71 3.57 2.36 3.52 3.71
ZEB ready 3.66 3.90 6.06 4.01 3.09 3.29
nearly ZEB 18.6 19.8 29.7 19.6 13.7 14.6
冷房 暖房 冷房 暖房 冷房 暖房
設計値 1.09 1.27 1.09 1.27 1.09 1.27
ZEB ready 0.75 0.87 0.65 0.76 0.50 0.58
nearly ZEB 1.61 1.86 1.23 1.42 0.77 0.90
ZEB 9.93 11.5 1.73 2.00
設計値 3.52 3.71 3.52 3.71 3.52 3.71
ZEB ready 2.13 2.27 1.80 2.06 1.42 1.51
nearly ZEB 4.54 4.83 3.48 3.70 2.21 2.36









































4.1.1  GHP熱源を使用する各地域の ZEB達成度 
1) 標準地 
・省エネモデルが ZEB readyを達成するまでに COPを向上させなければならないが、削減すべ
き量が 0.2(MJ/㎡・年)と小さいために表中の COP 値に変化は現れない。Nearly ZEB を達成す
るまでに必要な COP値は[冷：暖=5.48：6.34]となる。定格 COP値[冷：暖=1.09：1.27]からは、
冷房では 403%、暖房では 399%の効率向上が必要である。 
 
2) 寒冷地 
・省エネモデルが ZEB ready を達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=1.49：1.8]となる。定
格 COP 値[冷：暖=1.09：1.33]からは、冷房では 37%、暖房では 35%の効率向上が必要である。
また、Nearly ZEBを達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=7.31：8.47]となる。冷房では 570%、
暖房では 536%の効率向上が必要である。 
 
3) 温暖地  
・省エネモデルが ZEB ready 段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=1.09：1.26]となる。
定格 COP値[冷：暖=1.09：1.27]からは、暖房のみ 99%の COPで ZEB ready を達成する。また、
Nearly ZEBを達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=4.76：5.51]となる。冷房では 336%、暖
房では 434%の効率向上が必要である。 
 
4.1.2  EHP熱源を使用する各地域の ZEB達成度 
1) 標準地 
・ZEB ready段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=3.66：3.90]となる。定格 COP値[冷：
暖=3.52：3.71]からは、冷房では 4%、暖房では 5%の効率向上が必要である。Nearly ZEBを達
成するまでに必要な COP値は[冷：暖=18.6：19.8]となる。冷房では 428%、暖房では 434%の効
率向上が必要である。 
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2) 寒冷地 
・ZEB ready段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=6.06：4.01]となる。定格 COP値[冷：
暖=3.57：2.36]からは、冷房では 70%、暖房では 70%の効率向上が必要である。Nearly ZEBを




・ZEB ready段階へ達するまでに必要な COP値は[冷：暖=3.09：3.29]となる。定格 COP値[冷：
暖=3.57：2.36]からは、冷房では 87%の COPで ZEB ready を達成し、暖房では 40%の効率向上
が必要である。Nearly ZEB を達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=13.7：14.6]となる。冷
房では 284%、暖房では 519%の効率向上が必要である。 
 
 
4.2 ZEB ready達成省エネモデルへの太陽光パネル導入効果 
Nearly ZEB および ZEB の達成条件は、設計値が基準値の 50%以下になることである。したが





4.2.1  太陽光パネルを屋上のみに設置する場合 
太陽光パネルを屋上のみに設置する場合の太陽光発電量は 241.0(MJ/㎡・年)となる。 
1) GHP熱源を使用する温暖地 
・ZEB ready段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=0.75：0.87]となる。定格 COP値[冷：
暖=1.09：1.27]からは、冷房では 69%、暖房では 66%の COP値で nearly ZEBを達成する。Nearly 




・ZEB ready段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=2.13：2.27]となる。定格 COP値[冷：
暖=3.52：3.71]からは、冷房では 65%、暖房では 63%の COP値で nearly ZEBを達成する。Nearly 
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・ZEB ready段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=0.65：0.76]となる。定格 COP値[冷：
暖=1.09：1.27]からは、冷房では 68%、暖房では 75%の COP値で nearly ZEBを達成する。Nearly 
ZEBを達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=1.23：1.42]となる。冷房では 13%、暖房では 7%
の効率向上が必要である。ZEB 段階に達するまでに必要な COP 値は[冷：暖=9.93：11.49]とな
る。冷房では 811%、暖房では 764%の効率向上が必要である。 
 
2) EHP熱源を使用する温暖地 
・ZEB ready段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=1.80：2.06]となる。定格 COP値[冷：
暖=3.52：3.71]からは、冷房では 96%、暖房では 80%の COP値で nearly ZEBを達成する。Nearly 
ZEBを達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=3.48：3.7]となる。冷房では 1%、暖房では 0.3%
の COP値で nearly ZEBを達成する。ZEB段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=26.9：
28.6]となる。冷房では 664%、暖房では 671%の効率向上が必要である。 
 




・ZEB ready段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=0.50：0.58]となる。定格 COP値[冷：
暖=1.09：1.27]からは、冷房では 46%、暖房では 44%の COP値で ZEB readyを達成する。Nearly 
ZEBを達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=0.77：0.90]となる。冷房では 71%、暖房では 68%
の COP 値で nearly ZEB を達成する。ZEB 段階に達するまでに必要な COP 値は[冷：暖=1.73：
2.00]となる。冷房では 59%、暖房では 50%の効率向上が必要である。 
 
2) EHP熱源を使用する温暖地 
・ZEB ready段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=1.42：1.51]となる。定格 COP値[冷：
暖=3.52：3.71]からは、冷房では 40%、暖房では 41%の COP値で ZEB readyを達成する。Nearly 
ZEBを達成するまでに必要な COP値は[冷：暖=2.21：2.36]となる。冷房では 63%、暖房では 64%
の COP値で nearly ZEBを達成する。ZEB段階に達するまでに必要な COP値は[冷：暖=4.99：
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4.3 今後の課題 
 本研究では中小規模の事務所用途建築物を 3地域に分け ZEB化する際の空調能力について計
算を行った。 
1) 他用途建築物での ZEB化に必要となる空調能力の算出 
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